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1. Objekt

Breccia konsult AB har fatt i uppdrag av Samhallsbyggnadsforvaltningen pa Katrineholms kommun att
utfora en odversiktlig geoteknisk undersdkning i samband med en markmiljoundersékning infor ny
detaljplan pa fastigheten Gersnés 3:8 i nordvéastra Katrineholm, se Figur 1. Resultatet fran
markmiljdundersoékningen redovisas av Breccia i Oversiktlig miljéteknisk markundersékning Gersnés
koloniomrdde, del av fastigheten Gersnds 3:8, Katrineholms kommun, daterad 2024-09-27.

Undersokningsomradet ar beldget i nordvastra Katrineholm, sdder om Riksvag 52, se Figur 1.

Figur 1. Karta hdmtad fran Google Satellite med undersékningsomrddet inom gul markering. | nedre vénstra
hérnet syns en éversiktskarta fran OpenStreetMap.org med huvudkartans utbredning inom réd markering.

2. Andamal

Undersokningen syftar till att dversiktligt beskriva de geotekniska férhallandena sa som jordlagerfoljd
och férekommande jordars tekniska egenskaper inom ett tilltdnkt detaljplaneomrade och utreda den
planerade markanvandningens mojligheter och svarigheter.

Foreliggande MUR/Geo redovisar omfattning och resultat av utférda geotekniska undersékningar,
som ska utgora underlag for fortsatt arbete med detaljplanen. Féreliggande rapport far inte enskilt
anvandas for detaljprojektering i framtida skeden.
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3. Underlag

Foéljande underlag har funnits tillhanda infér undersokningen:
e Koordinatsatt grundkarta.
e  Skiss utvisande planerad nybyggnation.
e Ledningsunderlag fran ledningskollen.se.

e SGU:s kartvisare, https://apps.sgu.se/kartvisare/.

4. Planerad byggnation

En ny detaljplan planeras inom aktuellt undersékningsomrade. Detaljplanen syftar till att mojliggora
cirka 40 till 50 kolonilotter, utveckla rekreationsvarden samt starka grons strak. Koloniomradet
planeras omfatta odlingslotter, kolonistugor, en servicebyggnad, vag for raddningstjanst inom
koloniomradet med tillhérande vandplats i norr, naturmark, dike och gc-vagar, se Figur 2.

=

—

NATUR

KOLONI

Figur 2. Markanvéndning inom detaljplanen. Bakgrundskarta: © OpenStreetMap-bidragsgivare.

5. Markforhallanden

5.1 Kartunderlag

Enligt SGU:s jordartskarta domineras undersékningsomradet av glacial lera och gyttjelera, se Figur 3,
och enligt SGU:s jorddjupskarta ar skattat jorddjup mellan 0 och 5 meter, se Figur 4.
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I Gyttjelera eller lergyttja Glacial lera Sandig moran Efi Karrtorv . Urberg |

I

Map data SGU

Wowoomowmom

Figur 3. Utklipp fradn SGU:s jordartskarta. Undersékningsomrdadet dr beldget inom orange markering.
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Figur 4. Utklipp fradn SGU:s jorddjupskarta. Undersékningsomrddet éir beldget inom orange markering.
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5.2 Topografi, ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner

Undersokningsomradet ar cirka 2,7 hektar stort och bestar framst av akermark. | norr avgransas
omradet av Riksvag 52, i soder finns bostadsbebyggelse, i 6st ligger Lasstorpsdiket och
Stensatterskolan och i vast avgransas omradet av GC-vag samt skogsmark.

Marknivan varierar mellan +42 och +43,5 vid utférda undersékningspunkter.

6. Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 med tillhérande nationell bilaga BFS
2011:10 tillsammans med andringsforfattning BFS 2022:4 - EKS 12. Tillampnings-dokument enligt IEG
ska anvandas for respektive konstruktionstyp.

Utférda undersdkningar har genomforts enligt standarder, andra styrande dokument och
handbd&cker som redovisas i Tabell 1 till Tabell 4.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Unders6kningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering

SS-EN 1997-2

Beteckningssystem

SGF Berg och jord beteckningsblad, 2016-11-01.

Tabell 2. Faltundersdkningar.

Undersékningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument

Stord skruvprovtagning Skr SGF Rapport 1:2013

Cone Penetration Test CPT SGF Rapport 1:2013, SGI Information 15 och SS-EN ISO
22476-1:2012

Kolvprovtagning Kv SGF Rapport 1:2013, SGF Rapport 1:2009,
Metodbeskrivning for provtagare med
standardkolvprovtagare

Tabell 3. Laboratorieundersdkningar.

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Jordartsklassificering och beskrivning SS-EN ISO 14688-1, -2, SGF R1:2016
Skrymdensitet SSEN ISO 17892-2:2014

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Konflytgrans f.d. SS 027120

Sensitivitet f.d. SS 027125

Konforsok SS 027125, utgava 1, SS-EN ISO 17892-6
Materialtyp AMA Anldggning 23

Tjalfarlighetsklass AMA Anldggning 23

CRS-forsok SS 027126, utgava 1

Tabell 4. Hydrogeologiska undersokningar.

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Grundvattenror

SGF Rapport 1:2013
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7. Geotekniska kategori

Planerad nybyggnation hanfors till Geoteknisk Kategori 2, GK2, och undersokningen har utforts i
enlighet med denna.

8. Positionering

Utsattning och inmatning med GPS har utforts av PGBorrning AB i samband med féltarbetet.
Koordinatlista redovisas i Bilaga 1.

Foljande koordinatsystem och hojdsystem géller for projektet:
e Plansystem SWEREF 99 16 30

e Hojdsystem RH2000

9. Geotekniska faltundersokningar

Faltarbetena utfordes 2024-09-04 — 2024-09-05 av PGBorrning AB, under ledning av Breccia Konsult
AB. Kalibreringsprotokoll for anvand CPT-spets redovisas i Bilaga 2.

Uttagna storda jordprover har klassats okulart i falt med avseende pa jordart.
Skruvprovtagningsprotokoll redovisas i Bilaga 3. Uttagna ostoérda prover har skickats till geotekniskt
laboratorium, se vidare avsnitt 10. Faltprotokoll for uttagna ostorda prover redovisas i Bilaga 4.

Samtliga utforda geotekniska faltundersokningar redovisas pa bilagda ritningar och har
sammanstallts i Tabell 5.

Tabell 5. Utforda geotekniska faltundersdkningar.

Undersékningsmetod Antal
Skr 6
CPT 7
Kv 2

10. Geotekniska laboratorieundersokningar

Laboratorieundersdkningarna utfordes 2024-09-12 och 2024-09-26 av Per Carlsson, Loxia geolabb
AB. Laboratorieprotokoll redovisas i Bilaga 5.

Utférda geotekniska laboratorieundersdkningar har sammanstallts i Tabell 6.

Tabell 6. Utforda geotekniska laboratorieundersdkningar.

Undersékningsmetod Antal
Jordartsbestamning, beskrivning och 21
klassificering

Skrymdensitet 26
Vattenkvot 21
Konflytgrans 21
Sensitivitet 4
Konforsok 4
Materialtyp 21
Tjalfarlighetsklass 21
CRS-forsok 4
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10.1 Avvikelser

Flera delférsok har fatt utforas for CRS-forsdken i punkt BR2403 pa djup 1 meter och punkt BR2404
pa djup 2 meter. For punkt BR2404 erholls slutligen ett mer tillforlitligt resultat. For punkt BR2403,
djup 1 meter, ar resultaten fortsatt mindre tillforlitliga. Laboratoriepersonal misstanker att
forekommande rost i leran stor forsoket.

11. Hydrogeologiska undersokningar

Utférda hydrogeologiska undersékningar har sammanstallts i Tabell 7. Inga fria vattenytor
patraffades i de 6ppna skruvprovtagningshalen. Protokoll for installerade grundvattenror redovisas i
Bilaga 6.

Tabell 7. Utférda hydrogeologiska undersékningar.

Undersékningsmetod Antal
Grundvattenror 2

11.1 Korttidsobservationer

Uppmatta vattennivaer i grundvattenror redovisas pa bifogade sektionsritningar samt i Tabell 8.

Tabell 8. Grundvattenobservationer — korttidsobservationer.

Borrpunkt Metod Mattillfalle Djup under m.y. Niva
[m] [RH2000]
BR2401 GV-ror 2024-09-09 2,04 +41,47
2024-09-05 2,02 +41,49
BR2406 GV-ror 2024-09-09 0,90 +41,49
2024-09-05 1,05 +41,34

11.2 Avvikelser

Funktionskontroll utférdes ej vid installation. Vid miljoprovtagningen fyra dagar senare
renspumpades dock bada réren och en god tillrinning observerades efterat.

12. Harledda varden

Resultatet fran utférda CPT-sonderingar har utvarderats och analyserats med hjalp av programvaran
Conrad. Utvarderingsmodellen i Conrad baseras pa modell och berdkningsmetod som beskrivs i SGI
Information 15. Resultatet fran utvarderingen i Conrad redovisas i Bilaga 7.

Harledda varden baseras pa parametrar erhallna fran CPT-sonderingar samt jordartsbedomning i falt
och pa laboratorium, dessa varden har sammanstallts i diagram i Bilaga 8.

Harledda varden for friktionsvinkel i friktionsjord har tagits fram utifran metod presenterad i
Trafikverkets krav med radstexter for geokonstruktion, dokument TRVINFRA-00230 version 2.0
avsnitt A.2.8.1.1.

Harledda kompressionsmodul (M) i lera har utvarderats utifrdn samband mellan plasticitet och
flytgrans enligt Tabell 9 och Tabell 10. Férekommande lera uppvisar en flytgrans mellan 22 och 166.
Den gyttjiga och sulfidhaltiga leran star for de héga vardena i flytgrans och kompressionsmodulen har
saledes utvirderats enligt 150 - ¢,,. Ovrig lera har utvirderats enligt 250 - ¢,,. Kompressionsmodulen
(M,) géller enbart for totala effektivspanningar understigande férkonsolideringstrycket (a;.).
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Tabell 9. Samband mellan plasticitet och flytgrans, enligt SGI Information 1: Jords egenskaper.

Benamning Flytgrans
Lagplastisk <30
Mellanplastisk 30-50
Hogplastisk 50-80
Mycket hogplastisk >80

Tabell 10. Samband mellan plasticitet och kompressionsmodul, enligt TRVINFRA-00230 version 2.0.

Benamning Kompressionsmodul, M, [MPa]
Siltig lera 1000 - ¢,

Lagplastisk lera 500-c,

Hogplastisk och gyttjig lera 250 ¢,

Gyttja 150 - ¢,

Lerans deformationsegenskaper har daven bestamts utifran utforda CRS-forsok pa ostérda prover fran
tva undersokningspunkter. Resultatet redovisas i Tabell 11 nedan.

Tabell 11. Deformationsegenskaper i lera utifran utférda CRS-forsok.

Unders6kningspunkt | Djup [m] o.' [kPa] M, [kPa] o, [kPa] M’ [kPa]
BR2403 1,0" (-)* (5000) ** (300) ™ (15)™
BR2403 2,0 72 470 106 14,6
BR2404 2,0 19 183 35 12,8
BR2404 3,0 34 240 64 18,9

*1 — Provet har varit mycket I6st och innehdllit rostutfdllningar som troligtvis stért resultatet. Resultaten dr ej
representativa.

12.1 Avvikelser

Véarden uppmatta i punkt BR2401 skiljer sig fran dvriga punkter. Vardena géller lokalt kring punkten
och bor anvandas med forsiktighet.

13. Vardering av undersokning

Samtliga undersokningar har utforts enligt standarder, styrande dokument och metodbeskrivningar.
Inga avvikelser har rapporterats fran falt eller av geoteknisk handlaggare utéver det som namnsi
avsnitt 10.1, 11.2 och 12.1. Resultaten bedoms spegla de geotekniska forhallandena inom omradet,
och kan utgora avsett underlag for fortsatt detaljplanearbete.
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Koordinatlista

Koordinatsystem  SWEREF 99 16 30
Hojdssystem RH2000

Unders6kningspunkt

BR2401
BR2402
BR2403
BR2404
BR2405
BR2405A
BR2406
BR2401GV
BR2406GV

X

6543450.422
6543475.480
6543412.182
6543400.666
6543342.116
6543342.116
6543333.516
6543450.422
6543333.516

Bilaga 1 s1(1)
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Yy

132782.743
132845.283
132825.036
132880.362
132833.491
132833.491
132910.144
132782.743
132910.144

43.513
41.800
42.484
41.958
42.753
42.753
42.388
43.513
42.388
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Goteborg:2024-07-31

CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 5371

Probe No

Date of Calibration
Calibrated by

Run No

Test Class:

5371
2024-07-31

3651
ISO 1

Point Resistance

Maximum Load 50

Range 50

Scaling Factor 1237
Resolution 0,6168
Area factor (a) 0,87

Zero 7.568 MPa
ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Local Friction

Maximum Load 0.5

Range 0.5

Scaling Factor 4049
Resolution 0,0094
Area factor (b) 0

Zero 115,38 kPa
ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Pore Pressure

Maximum Load 2

Range 2

Scaling Factor 3579
Resolution 0,0213
Zero 259.88 kPa
ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Tilt Angle
Scaling Factor 0,93
Range 0-40
Backup memory

Specialists in

Geotechnical
Field Equipment

GEO(TECH

Alexander Dahlin

Tip Area 10cm?

MPa
MPa

kPa

17,259 kPa

MPa
MPa

kPa

0,508

MPa
MPa

kPa

0.596

Deg.

Ingenjorsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se

Datavédgen 53 +46 (0)31-68 16 39VAT No.

Sleeve Area 150cm?

kPa

kPa
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Calibration Certificate. Loading Point Resistance Goteborg:2024-07-31
Probe No: 5371
Date of Calibration: 2024-07-31
Calibration Run No: 3651
Calibrated by: Alexander Dahlin
Scaling Factor: 1237
Reference Cell: 58604
Applied Load  PointRes. Difference Accuracy Friction PorePress
MPa MPa MPa %I/IMV MPa MPa
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,291 5,299 -0,008 -0,151 0,000 0,000
10,040 10,054 -0,014 -0,139 0,000 0,000
15,222 15,272 -0,050 -0,328 0,000 0,000
20,423 20,500 -0,077 -0,377 0,000 0,000
25,193 25,273 -0,080 -0,317 0,000 0,000
30,082 30,155 -0,073 -0,242 0,000 0,000
35,074 35,124 -0,050 -0,142 0,000 0,000
40,012 40,027 -0,015 -0,037 0,000 0,000
45,027 44,978 0,049 0,108 0,001 0,000
50,029 49,910 0,119 0,237 0,000 0,000
45,219 45,157 0,062 0,137 0,000 0,000
40,122 40,106 0,016 0,039 0,000 0,000
35,074 35,092 -0,018 -0,051 0,000 0,000
30,137 30,185 -0,048 -0,159 0,000 0,000
25,159 25,224 -0,065 -0,258 0,000 0,000
20,255 20,321 -0,066 -0,325 0,000 0,000
14,969 15,013 -0,044 -0,293 0,000 0,000
10,382 10,407 -0,025 -0,240 0,000 0,000
4,956 4,967 -0,011 -0,221 0,000 0,000
0,006 -0,009 0,015 0,000 0,000 0,000
Test Class: I1ISO 1
Loadig Point Resistance
2,54
2 ] ]
g 151
=
S 059
I e R I 99— — 9
g 0%
g 1o —
o '
-2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Applied Load MPa

Specialists in
Geotechnical

Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavagen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.

SE-436 32 ASKIM, Sweden

SE556098559901



Calibration Certificate.

Probe No:

Date of Calibration:
Calibration Run No:
Calibrated by:
Scaling Factor:
Reference Cell:

Bilaga 2 s3(7)

MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Loading Local Friction

5371

2024-07-31

3651

Alexander Dahlin

4049

50598

Goteborg:2024-07-31

Ref Friction Difference Accuracy PointRes. PorePress
MPa MPa KPa %I/MV MPa MPa
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,053 0,051 1,759 0,000 0,011 0,000
0,103 0,101 1,652 0,000 0,013 0,000
0,153 0,152 1,445 0,000 0,014 0,000
0,202 0,201 1,152 0,572 0,016 0,000
0,254 0,253 0,815 0,321 0,016 0,000
0,303 0,302 0,503 0,166 0,016 0,000
0,352 0,352 0,110 0,031 0,018 0,000
0,400 0,400 -0,288 -0,071 0,019 0,000
0,451 0,452 -0,798 -0,176 0,019 0,000
0,501 0,502 -1,266 -0,251 0,021 0,000
0,454 0,455 -1,096 -0,240 0,017 0,000
0,402 0,402 -0,894 -0,222 0,016 0,000
0,351 0,352 -0,623 -0,176 0,015 0,000
0,303 0,303 -0,466 -0,153 0,014 0,000
0,249 0,249 -0,240 -0,096 0,013 0,000
0,202 0,202 -0,048 -0,024 0,011 0,000
0,150 0,150 0,115 0,000 0,011 0,000
0,102 0,102 0,156 0,000 0,010 0,000
0,051 0,051 0,113 0,000 0,009 0,000
0,000 0,000 0,103 0,000 0,000 0,000
Test Class: ISO 1
Loadig Local Friction
50
40
g 30
= 2] =
S 10
3 ©] ¢ 9 . S
T
9 -20
£ 30 ——
-40 ey
-50 . - . = : . . = . .
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 03 0,35 04 0,45 0,5

Applied Load MPa

Q)
&
:

Specialists in
Geotechnical
Field Equipment

Ingenjdrsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
+46 (0)31-68 16 39 VAT No.

Datavdgen 53



Calibration Certificate.

Probe No:

Date of Calibration:

Calibration Run
Calibrated by:

No:

Scaling Factor:

Reference Cell:

Appl. Press PorePress

5371

Bilaga 2 s4(7)

MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Loading Pore Pressure

2024-07-31

3651

Alexander Dahlin

3579
153810109

Difference Accuracy PointRes.

Goteborg:2024-07-31

Friction Area Factor Area Factor

A=PRIPP B =LF/PP

MPa MPa KPa %IMV MPa MPa
0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000
0,215 0,215 0,712 0,331 0,189 0,000 0,879 0,000
0,412 0,411 0,601 0,146 0,360 0,000 0,875 0,000
0,609 0,609 0,758 0,124 0,532 0,000 0,873 0,000
0,810 0,809 0,801 0,099 0,707 0,000 0,873 0,000
1,014 1,013 1,349 0,133 0,883 0,000 0,871 0,000
1,217 1,216 1,419 0,116 1,059 0,000 0,870 0,000
1,415 1,414 1,040 0,073 1,232 0,000 0,871 0,000
1,612 1,612 0,177 0,011 1,404 0,001 0,871 0,000
1,814 1,815 -1,106 -0,060 1,581 0,001 0,871 0,000
2,015 2,017 -2,211 -0,109 1,758 0,001 0,871 0,000
1,800 1,799 1,014 0,056 1,569 0,000 0,872 0,000
1,609 1,606 2,832 0,176 1,403 0,000 0,873 0,000
1,408 1,404 4,642 0,330 1,227 0,000 0,873 0,000
1,207 1,202 4,775 0,397 1,054 0,000 0,876 0,000
1,004 0,999 5,082 0,508 0,878 0,000 0,878 0,000
0,804 0,799 4,622 0,578 0,702 0,000 0,878 0,000
0,603 0,598 4,547 0,759 0,526 0,000 0,879 0,000
0,404 0,402 2,370 0,589 0,353 0,000 0,878 0,000
0,203 0,201 2,192 1,087 0,175 0,000 0,870 0,000
0,001 0,000 0,401 0,000 0,004 0,000 0,000
Test Class: 1ISO 1
Loadig Pore Pressure
40

_ 30 - e

2 ] | i

%, 207

=

%. 10} y o 4;###:» @ b3 &

E’:—’ 0: o > o > 5

8 -10

g _ ] D

E -20

S 30] " .

] [
-40 — —— —— — 1 —
0 0,2 04 0,6 0.8 1 1,2 14 1,6 1.8 2
Applied Pressure MPa

Specialists in
Geotechnical
Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.gectech.se
+46 (0)31-68 16 39 VAT No.

Datavdgen 53




Calibration Certificate.

Probe No:
Date of Calibration:
Calibration Run No:
Calibrated by:

5371

Bilaga 2 s5(7)

MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Loading Inclinometer

2024-07-31

3651

Alexander Dahlin

Goteborg:2024-07-31

Scaling Factor: 0,93
Appl. Incin. X+ X- Y+ Y- Diff X+  Diff X- Diff Y+ Diff Y-
Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg
0,00 0,02 0,07 0,00 0,01 -0,02 -0,07 0,00 -0,01
1,00 0,91 1,12 0,80 1,28 0,09 -0,12 0,20 -0,28
2,00 1,92 2,13 1,69 2,25 0,08 -0,13 0,31 -0,25
3,00 2,88 3,16 2,86 3,28 0,12 -0,16 0,14 -0,28
4,00 4,06 4,15 3,77 4,32 -0,06 -0,15 0,23 -0,32
5,00 5,00 5,20 4,82 5,31 0,00 -0,20 0,18 -0,31
6,00 5,91 6,13 5,86 6,31 0,09 -0,13 0,14 -0,31
7,00 7,03 7,12 6,78 7,27 -0,03 -0,12 0,22 -0,27
8,00 7,93 8,16 7,76 8,34 0,07 -0,16 0,24 -0,34
9,00 9,05 9,19 8,80 9,25 -0,05 -0,19 0,20 -0,25
10,00 10,01 10,23 9,75 10,26 -0,01 -0,23 0,25 -0,26
11,00 10,98 11,27 10,68 11,33 0,02 -0,27 0,32 -0,33
12,00 11,97 12,20 11,74 12,27 0,03 -0,20 0,26 -0,27
13,00 12,92 13,29 12,67 13,34 0,08 -0,29 0,33 -0,34
14,00 13,98 14,34 13,69 14,24 0,02 -0,34 0,31 -0,24
15,00 14,94 15,29 14,79 15,21 0,06 -0,29 0,21 -0,21
16,00 15,99 16,20 15,68 16,37 0,01 -0,20 0,32 -0,37
17,00 16,93 17,29 16,73 17,40 0,07 -0,29 0,27 -0,40
18,00 17,95 18,35 17,64 18,43 0,05 -0,35 0,36 -0,43
19,00 19,03 19,41 18,77 19,42 -0,03 -0,41 0,23 -0,42
20,00 19,96 20,40 19,66 20,49 0,04 -0,40 0,34 -0,49
Loadig Inclinometer
5 03 | S a LA
g o | ¢ = 4 N
500 N
2 B T "\V,a
3 0.1 i
802
S 05 | A
g i ~ T
a -0,4 <3
0,5 d——— ——
o 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Reference Inclinometer
[v 4 Diff X+[v < Diff X- [v 4 Diff Y+[v 4 Diff Y-

Specialists in
Geotechnical

Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
+46 (0)31-68 16 39 VAT No.

Datavdgen 53
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Calibration of temperature effect when not loaded. Géteborg:2024-07-31
Probe No: 5371

Date of Calibration: 2024-07-31

Calibration Run No: 3651

Calibrated by: Alexander Dahlin

Point Resistance

: e

£ 0: o1 i o

£ 5] ‘\!\

g =

& -10] ~ N
1541 =

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Reference Temperature ( Deg.C)

Local Friction
0,59

Lo B P
= 0,37

%02: ey =
201 =]
L e e e e e e . e . =

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Reference Temperature ( Deg.C)

Pore Pressure
0,6_}\\ ,&
£ i <
= 7 TN
& 0,24 \*\ 7 N
&l / N

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Reference Temperature ( Deg.C)

GEO([TECH_ ..

Ingenjdrsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
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Calibration procedure. Goteborg: 2024-07-31

Upon delivery, the equipment complies with ISO 22476-1:2012, including Technical Corrigendum 1
(ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013)

Point resistance.
The point resistance is calibrated from 0 to maximum range in 10 steps up and down.
Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

Local friction.

A special adapter unit substitutes the cone and transfers the axial forces to the lower end of the friction
sleeve. The friction is calibrated from 0 to maximum range in 10 steps up and down then the sleeve is
turned 90 degrees and the calibration repeated.

Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

Pore pressure & Area ratio a and b.

The completed probe is installed in a special chamber and the pore pressure sensor are calibrated from
0 to maximum range in 10 step up and down.

Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

At half range the pressure of the point and friction is registered and used for calculation of the area
factor.

Tilt inclination.
The tilt sensor is calibrated +/- 20deg. from vertical line in steps of 1 deg.
This will be done in 2 orthogonal directions.

Temperature.
The temperature sensor is calibrated in steps of 5°C from 5 to 40 °C.

Temperature compensation.
The Point, Friction and the Pore pressure sensors in the probe is temperature compensated and tested in
the range 5 to 40 °C.

The reference sensors are connected to the Geotech black box together with the CPT probe. The
measuring data from the reference sensors are simultaneously send to the computer and stored in the
Geotech calibration software. The completed systems are recalibrated at RISE Research Institutes of
Sweden once a year.

Environment.
Air pressure: 10129 hPa.
Temperature: 21,5 °C.

Specialists in
GEO(DTECH o ==ae
Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavagen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
SE-436 32 ASKIM, Sweden SE556098559901
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MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

PGBorrning AB'

Borrning for milji- och geoteknik

Uppdrag Gersnas koloniomrade
STORD PROVTAGNING
Faltingenjor Datum Undersokningspunkt
Johan Larsson 2024-09-04 BR2401
Foderror (m) Foderror (& mm Aterfylining (mtrl) Metod
Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
Tm 83mm
Borrvagn Neddrivning Stoppkod
Geotech 504 |: Statisk E Dynamisk E Rotation 93
Protokoll

Faltklassificering enligt

Djup (m) u my SS-EN ISO 14688-1 Provnummer Anmarkning
0,00 - 0,40 saHu 1
0,40 - 0,70 saSi 2
0,70 - 1,20 sasiCldc 3
1,20 - 2,00 (si)Cl 4 Varvig
2,00 - 2,80 cISi 5
2,80 - 2,90 saGr For lite prov

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2024-10-01 14:28

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2024/2024172 Katrineholm Garsnéas geo/geoteknik/Geo/Faltdata/Garsnas Katrineholm.xlsm/Br2401
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PGBorrning AB'

Borrning for milji- och geoteknik

Uppdrag Gersnas koloniomrade
STORD PROVTAGNING

Faltingenjor Datum Undersékningspunkt
Johan Larsson 2024-09-05 BR2402
Foderror (m) Foderror (6 mm Aterfylining (mtrl) Metod
Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
Tm 8mm
Borrvagn Neddrivning Stoppkod
Geotech 504 |: Statisk E Dynamisk E Rotation 90
Protokoll

Faltklassificering enligt

Djup (m) u my SS-EN ISO 14688-1 Provnummer Anmarkning
0,00 - 0,30 saHu 1
0,30 - 0,70 siSa 2
0,70 - 1,00 siGy 3
1,00 - 2,00 siCl 4
2,00 - 3,00 siCl 5
3,00 - 4,20 siCl 6
4,20 - 5,00 cISi 7

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2024-10-01 14:28
https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2024/2024172 Katrineholm Garsnéas geo/geoteknik/Geo/Faltdata/Garsnas Katrineholm.xlsm/ Br2402
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PGBorrning AB'

Borrning for milji- och geoteknik

Uppdrag Gersnas koloniomrade
STORD PROVTAGNING

Faltingenjor Datum Undersékningspunkt
Johan Larsson 2024-09-04 BR2403
Foderror (m) Foderror (6 mm Aterfylining (mtrl) Metod
Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
Tm 83mm
Borrvagn Neddrivning Stoppkod
Geotech 504 [ statisk [ Dynamisk [ Rotation 90
Protokoll

Faltklassificering enligt

Djup (m) u my SS-EN ISO 14688-1 Provnummer Anmarkning
0,00 - 0,20 saHu 1
0,20 - 0,50 husiSa 2
0,50 - 0,80 sasiCldc 3
0,80 - 2,00 siCl 4
2,00 - 3,20 siCl 5
3,20 - 4,00 sisaTi 6
4,00 - 5,00 clsiTi 7

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2024-10-01 14:28
https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2024/2024172 Katrineholm Garsnéas geo/geoteknik/Geo/Faltdata/Garsnas Katrineholm.xlsm/Br2403
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PGBorrning AB'

Borrning for milji- och geoteknik

Uppdrag Gersnas koloniomrade
STORD PROVTAGNING

Faltingenjor Datum Undersokningspunkt
Johan Larsson 2024-09-05 BR2404
Foderror (m) Foderror (& mm Aterfylining (mtrl) Metod
Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
Tm 83mm
Borrvagn Neddrivning Stoppkod
Geotech 504 |: Statisk E Dynamisk E Rotation 90
Protokoll
. Faltklassificering enligt .y
Djup (m) u my SS-EN ISO 14688-1 Provnummer Anmarkning

0,00 - 0,20 saHu 1

0,20 - 0,40 husiSa 2

0,40 - 0,80 gysiSa 3

0,80 - 1,10 siGy 4

1,10 - 2,00 siCl 5

2,00 - 3,00 siCl 6

3,00 - 3,60 siCl 7

3,60 - 5,00 clSi 8

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2024-10-01 14:28
https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2024/2024172 Katrineholm Garsnéas geo/geoteknik/Geo/Faltdata/Garsnas Katrineholm.xlsm/Br2404
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PGBorrning AB'

Borrning for milji- och geoteknik

Uppdrag Gersnas koloniomrade
STORD PROVTAGNING

Faltingenjor Datum Undersékningspunkt
Johan Larsson 2024-09-04 BR2405
Foderror (m) Foderror (6 mm Aterfylining (mtrl) Metod
Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
Tm 83mm
Borrvagn Neddrivning Stoppkod
Geotech 504 |: Statisk E Dynamisk E Rotation 93
Protokoll

Faltklassificering enligt

Djup (m) u my SS-EN ISO 14688-1 Provnummer Anmarkning
0,00 - 0,30 saHu 1
0,30 - 0,50 siSa 2
0,50 - 1,00 sasiCldc 3
1,00 - 2,00 sasiCl 4
2,00 - 3,50 siCl 5

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2024-10-01 14:28
https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2024/2024172 Katrineholm Garsnéas geo/geoteknik/Geo/Faltdata/Garsnas Katrineholm.xlsm/Br2405
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PGBorrning AB'

Borrning for milji- och geoteknik

Uppdrag Gersnas koloniomrade

STORD PROVTAGNING

Faltingenjor Datum Undersokningspunkt
Johan Larsson 2024-09-05 BR2406
Foderror (m) Foderror (& mm Aterfylining (mtrl) Metod
Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
Tm 83mm
Borrvagn Neddrivning Stoppkod
Geotech 504 [ statisk [ Dynamisk [ Rotation 90
Protokoll
. Faltklassificering enligt .y
Djup (m) u my SS-EN ISO 14688-1 Provnummer Anmarkning

0,00 - 0,40 saHu 1

0,40 - 0,60 saSi 2

0,60 - 1,10 sisaCldc 3

1,10 - 2,00 clSi 4

2,00 - 3,00 siCl 5

3,00 - 4,00 siCl 6

4,00 - 4,70 saclSi 7

4,70 - 5,00 grSa Daligt prov

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2024-10-01 14:28
https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2024/2024172 Katrineholm Garsnéas geo/geoteknik/Geo/Faltdata/Garsnas Katrineholm.xlsm/Br2406
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Katrineholm Gersnas 2024172
OSTORD PROVTAGNING
Faltingenjor Datum Undersokningspunkt
Magnus S. 2024-09-05|BR2404
Metod Vattenobservationer (m u my)
Protokoll
Djup (m) u my Hylsa nr Faltbeddmning av provet Anmarkning
11 Tom tub
2,0m 845
1251
3
3,0m 162
604

CIZICGICIZ|C|ICIZ|CG|ICIZ|C|ICIZ|C|IC|Z o [CIZ(O|IC|=Z |G| C|I=Z(o|IC|=Z|O

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standras, kommentarer, markskada mm
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Katrineholm Gersnas 2024172
OSTORD PROVTAGNING
Faltingenjor Datum Underso6kningspunkt
Magnus S. 2024-09-05|BR2403
Metod Vattenobservationer (m u my)
Protokoll
Djup (m) u my Hylsa nr Faltbeddmning av provet Anmarkning
o) 50 Tom
1,00 M 750
U 1696
o] 204 Tom
2,00 M 382
U 2027
o]
5m M
U
o]
6m M
U
e
m M
U
o}
8m M
U
(o)
10m M
U
o}
12m M
U
(o)
14,00 M
U
o]
M
U
Avbrott under arbetet, avvikelse fran standras, kommentarer, markskada mm
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Redovisning av stérd provtagnin ey, L ]
9 provtagning £ oxia
'-.;5_ DNV ),;.-l group
N 4
150 9001 - 150 14001
Bestdillare: Breccia Konsult AB, Malmo Handlings-, versionsnummer: 24-0968 1
Kontaktperson:  Olivia Stovring-Nielsen Registreringsnummer: 690789
Projektnamn: Katrineholm Gersnds Ankomstdatum: 2024-09-06
Projektnummer: 2024172 Provtagningsdatum: 2024-09-04 - 05
Provtagare: Magnus S, PG Borrning AB Undersékningsdatum: 2024-09-23 - 26
Borrhal Djup Prov- Bendmning SS-EN 1SO 14688-1, -2 / Mtrl |Vatten-| Konflyt | Skrym Anmdrkning
tag- Jordsartsférkortning typ/ | kvot? | gréns® |densitet”
nings SGF:s Berg och jord beteckningsblad tjlf.
m metod Datum: 2016-11-01, komplettering 2 Klass? |wy % | w.% | pt/m’
Brungra rostflackig siltig .
BR2401 | 0,4-0,7 { Skr L ooc oocion siCldc | 5A/4 | 14,8 33 [1,90]
0,7-1,0 I Skr iBrungra rostflickig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3 | 20,6 44 [2,00]
2,0-2,8 1 Skr !Gré siltig LERA sicl 5A/4 | 39,2 33 [1,94]
BR2402 : 0,3-0,7 Skr iBrun gyttjig LERA gyCl 5B/4 85,9 146 [1,43]
0,7-1,0 | Skr iGra sulfidhaltig LERA sucl 4B/3 1 89,2 ! 112 [1,51]
42501 Skr iGraLERA med siltskikt Clsi 5A/4 | 49,3 33 [1,99]
BR2403 ' 0,5-0,8 Skr  1Brungra rostflackig LERA Cl 4B/3 36,2 43 [1,85]
3,2-4,0 Skr  1Gra sandig siltig LERA med gruskorn sasiCl S5A/4 19,5 22 [2,23]
4,0-5,0 Skr  1Gra LERA med gruskorn Cl 4B/3 38,5 35 [1,77]
BR2404 } 0,4-0,8 Skr  |Brun gyttjig LERA gyCl 5B/4 | 96,3 132 [1,36]
0,8-1,1 Skr 1Gra gyttjig LERA gyCl 5B/4 105 130 [1,40]
3,6-5,0 Skr  1Gra LERA med tunna siltskikt Cl (si) 4B/3 69,0 51 [1,72]
1. AMA Anldggning 23 2. SS-EN 1SO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014 Analys utférd av: Per C, Isabelle C
Resultatet avser endast provad méangd. Granskad av: Inga C
Datum: 2024-09-26
Loxia Geolab AB Signatur:
Beséksadress och provinldmning:
Vistberga Allé 1, 126 30 Hdgersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 1 av 2

W:\01 Projekt\04 Projekt 2024\Breccia\Katrineholm Gersnds, 690789\Skr\24-0968, Katrineholm Gersnds, Skr.xlsm
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MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Redovisning av stérd provtagnin g, L [
9 provtagning P oxia
'-.;5_ DNV ),;.-l group
N 4
150 9001 - 150 14001
Bestdillare: Breccia Konsult AB, Malmo Handlings-, versionsnummer: 24-0968 1
Kontaktperson:  Olivia Stovring-Nielsen Registreringsnummer: 690789
Projektnamn: Katrineholm Gersnds Ankomstdatum: 2024-09-06
Projektnummer: 2024172 Provtagningsdatum: 2024-09-04 - 05
Provtagare: Magnus S, PG Borrning AB Undersékningsdatum: 2024-09-23 - 26
Borrhal Djup Prov- Bendmning SS-EN ISO 14688-1, -2 / Mtrl | Vatten | Konflyt | Skrym Anmdrkning
tag- Jordsartsférkortning typ/ | kvot? | gréins® |densitet
nings SGF:s Berg och jord beteckningsblad tjalf.
m metod Datum: 2016-11-01, komplettering 2 klass Y |wy, % w, % t/m?>
BR2405 | 0,3-0,5 Skr  iBrun siltig LERA siCl 4B/3 23,8 35 [1,89]
Brun rostflackig gyttjig siltig .
BR2406 i 0,4-0,6 Skr TORRSKORPELERA med vixtdelar gysiCldcpri 5B/4 i 48,0 76 [1,66]
0,6-1,0 Skr  1Brun gyttjig LERA gyCl 5B/4 117 166 [1,36]
1,1-2,0 Skr 1Gra sulfidhaltig LERA suCl 4B/3 73,6 75 [1,69]
4,0-4,7 Skr 1Gré siltig LERA siCl S5A/4 } 31,6 32 [2,17]
1. AMA Anldggning 23 2. SS-EN 1SO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014 Analys utférd av: Per C, Isabelle C
Resultatet avser endast provad méangd. Granskad av: Inga C
Datum: 2024-09-26
Loxia Geolab AB Signatur:
Beséksadress och provinldmning:
Vistberga Allé 1, 126 30 Hdgersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab WAA01 Projekt|4 Projekt 2024\Brecia\Katrineholm Gersns, 690789\skr\24-0968, Katrincholm Gersnii,Skr.ism Sida 2 av 2
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Redovizning enligt SGF:s Laboratoriekommittés rekommendationer .

Redovisning av 6dometerférsék, CRS-férs6k

Bilaga 5 s4(19)

MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

| Loxia

group

Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-29 :
2024172 Breccia Konsult AB, Malmo Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhél: BR2403 Djup: 1,0 m Odometer nr: 7
Densitet: 1,8 /m® Vattenkvot: 32,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: (fsa)Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,67 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
0 300 600 900
0 1,0E- 10
I —
\ —
—— =
— _
\_\\\\ .
—'{.0E- 9
30 .
: = 1,0E- 8
/_P/\—\/\_/Mm ~\,—C
JWAW/' T |
&[%] ; c, [m?/s]
= 1,0E-7
60 =
~1,0E-6
90 = 1,0E-5
0 300 600 900
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation &r beaktad. For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
o, kPa| M, kPa | o, kPa M C, mi MY/S| K, m/s Bi
(5000) (300) (15,0) 1,3E-8 1,0E-9 6,2
Anm.
Skalan i diagrammet avviker fran den av SGF:s Laboratoriekommitté satta rekommendation.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Katrineholm Gersnas\BR2403 1,0m 240929.crs 2024-10-01
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Redovizning enligt SGF:s Laboratoriekommittés rekommendationer .

Bilaga 5 s5(19)
MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Loxia
group
Utvérdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-29
2024172 Breccia Konsult AB, Imo Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhél: BR2403 Djyp: 1,0 m Odometer nr: 7
Densitet: 1,8 /m® Vattenkvot: 32,0 % fovningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: (fsa)Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,67 %/h
/g/ Effektivt vertikaltryck, o, , [kPal
20 0 3 600 900, 0
28 / 112
26 // 104
24 / 96
22 / 88
20 / 80
18 72
16 / 64
M [MPa] / u, [kPa]
14 56
i
12 I 48
10 i ottt 40
8 // o 32
6 /] I Wall 24
/ wd °°o°°.°° o
©oo0ol Po
4 ’w,,p% l ° 16
/ °°°e°
2 7. 8
0 i ’ 0
0 300 600 900
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
M o', kPa
(15,0) (300)
Anm.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Katrineholm Gersnas\BR2403 1,0m 240929.crs 2024-10-01

2(4)



Redovizning enligt SGF:s Laboratoriekommittés rekommendationer .

Utvérdering av permeabilitet

Bilaga 5 s6(19)
MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

| Loxia

group

Projekt: Katrineholm Gersnas

Uppdragsnummer:
2024172

Uppdragsgivare:

Breccia Konsult AB, Malmo6

Datum/Sign: 2024-09-29
Lép-nr/Gransk.: 690789

Sektion/borrhal: BR2403
Densitet: 1,8 t/m° Vattenkvot: 32,0 %

Benédmning: (fsa)Cl

Djup: 1,0 m
Provningstemp.: 15 °C

Odometer nr: 7
Provdiameter: 50 mm
Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,67 %/h

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09

Permeabilitet, k, [m/s]

1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

LT

Lt

10 l’

!

£[%] 20

25

30

35

40

Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.

ki, m/s B

1,0E-9 6,2
Anm.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Katrineholm Gersnas\BR2403 1,0m 240929.crs 2024-10-01
3(4)



Redovizning enligt SGF:s Laboratoriekommittés rekommendationer .

Bilaga 5 s7(19)
MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Loxia
group
Utvérdering av férkonsolideringstryck och linjdr modul
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-29
2024172 Breccia Konsult AB, Malmo Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhél: BR2403 Djup: 1,0 m Odometer nr: 7
Densitet: 1,8 /m® Vattenkvot: 32,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: (fsa)Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,67 %/h
Effektivt vertikaltryck, ', [kPa]
0 100 200 300
0
\\\
~_|
\
\
\
[
10 E—
qv
£[%]
20
30
0 100 200 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
oy kPa M,, kPa o, kPa
(5000) (300)
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersnds\BR2403 1,0m 240929.crs 2024-10-01

Véstberga Allé 1
12630 Hégersten 4 (4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriekommittés rekommencdationer,

| Loxia

group
Redovisning av 6dometerférsbk, CRS-f6rs6k
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-16
2024172 Breccia Konsult AB, Malmé Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhal: BR2403 Djup: 2,0 m Odometer nr: 8
Densitet: 1,44 t/m?3 Vattenkvot: 88,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,54 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
0 200 400 600
0 1,0E- 10
\ ~1,0E-9
“ \\ :
ll 41,0€E-8

e[%] ve [m?s]
vV

%‘.
A

1,0E-7

=~

Y

/l 1,0E-6
60 - 1,0E-5
0 200 400 600

Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation &r beaktad. For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.

o, kPa| M, kPa | o, kPa M Cy iy M/S| ki, m/s B
72 470 106 14,6 2,0E-9 9,0E-10 3,5
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersn&s\BR2403 2,0m 240916.crs 2024-09-26

Véstberga Allé 1
12630 Hagersten 1(4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriekommittés rekommencdationer,

| Loxia

group
Utvérdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-16
2024172 Breccia Konsult AB, Malmé Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhal: BR2403 Djup: 2,0 m Odometer nr: 8
Densitet: 1,44 t/m?3 Vattenkvot: 88,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,54 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
20 0 300 600 908 )
28 56
26 52
24 48
22 44
20 40
18 36
16 32
M [MPa] u, [kPa]
14 28
l—
/_’_’_’_/ Ub
2 /—// ",°°°°°IL24
// og° °
10 __— B 20
/ ° °°
8 / / 00l0 °°°°°° i 16
6 7 /| o R i 12
"ﬂuvo
4 / - 8
ng’
/ " g
2 A \ et 4
0 300 600 900
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
M o', kPa
14,6 106
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersnds\BR2403 2,0m 240916.crs 2024-09-26
Véstberga Allé 1
12630 Hagersten 2(4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriekommittés rekommencdationer,

| Loxia

group

Utvérdering av permeabilitet
Projekt: Katrineholm Gersnas

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-16
2024172 Breccia Konsult AB, Malmé Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhal: BR2403 Djup: 2,0 m Odometer nr: 8

Densitet: 1,44 t/m?3 Vattenkvot: 88,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,54 %/h

Permeabilitet, k, [m/s]

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
0 .
{
,/
/
//
e d
/1
° /
/

10

e[%] 20 J

” /

30

35

40

Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.

k;, m/s By
9,0E-10 3,5
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersn&s\BR2403 2,0m 240916.crs 2024-09-26

Véstberga Allé 1
12630 Hagersten 3(4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriekommittés rekommencdationer,

| Loxia

group
Utvérdering av férkonsolideringstryck och linjar modul
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-16
2024172 Breccia Konsult AB, Malmé Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhal: BR2403 Djup: 2,0 m Odometer nr: 8
Densitet: 1,44 t/m?3 Vattenkvot: 88,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,54 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
0 100 200 300
0
N,
10 \\
N
£[%] \
\\
20 \\\
\
\ I
qv
30
0 100 200 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
oy kPa M,, kPa o), kPa
72 470 106
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersn&s\BR2403 2,0m 240916.crs 2024-09-26
Véstberga Allé 1
12630 Hagersten 4 (4)



Redovizning enligt SGF:s Laboratoriekommittés rekommendationer .

Bilaga 5 s12(19)

MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Redovisning av 6dometerférsék, CRS-férs6k

| Loxia

group

Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-29
2024172 Breccia Konsult AB, Malmo Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhél: BR2404 Djup: 2,0 m Odometer nr: 9
Densitet: 1,44 t/m> Vattenkvot: 88,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,67 %/h
Effektivt vertikaltryck, ', [kPa]
0 100 200 300
0 1,0E- 10
\ ~1,0E-9
10 .
I = 1,0E- 8
MV\M’\/\\,—\v/VWN\C -
\ V ]
£ 1%] \ 1 ¢, m?s]
/‘ = 1,0E-7
\\ 41,0E-6
\\ |
\\ 4
30 >~ =1,0E-5
0 100 °Vv200 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation &r beaktad. For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
o, kPa| M, kPa | o, kPa M C, mi MY/S| K, m/s Bi
19 183 35 12,8 1,3E-8 2,0E-9 4.4
Anm.
Skalan i diagrammet avviker fran den av SGF:s Laboratoriekommitté satta rekommendation.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Katrineholm Gersnas\BR2404 2,0m 240929.crs 2024-10-01

1(4)



Redovizning enligt SGF:s Laboratoriekommittés rekommendationer .

Bilaga 5 s13(19)
MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Loxia
group
Utvérdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-29
2024172 Breccia Konsult AB, Malmo Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhél: BR2404 Djup: 2,0 m Odometer nr: 9
Densitet: 1,44 t/m> Vattenkvot: 88,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,67 %/h
Effektivt vertikaltryck, ', [kPa]
150 100 200 309,
14 56
13 52
12 48
11 44
10 40
9 36
8 32
M [MPa] u, [kPa]
7 28
6 24
5 | 20
// B
4 _~ 16
vl g
3 / ] 12
2 ©, 'ow‘eo °°°°°°A 8
o 09ghoo®® °o°°'°
° llb~0°°
! o] 1 . ?@N& —t———t—1—+——1*
0 ° 0
0 100 200 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
M o', kPa
12,8 35
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersnds\BR2404 2,0m 240929.crs 2024-10-01

Véstberga Allé 1
12630 Hégersten 2(4)



Redovizning enligt SGF:s Laboratoriekommittés rekommendationer .

Bilaga 5 s14(19)
MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Loxia
group
Utvérdering av permeabilitet
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-29
2024172 Breccia Konsult AB, Malmo Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhél: BR2404 Djup: 2,0 m Odometer nr: 9
Densitet: 1,44 t/m> Vattenkvot: 88,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,67 %/h
Permeabilitet, k, [m/s]
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
0 =
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.

ki, m/s B
2,0E-9 4,4
Anm.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 Hégersten

F:\Katrineholm Gersnas\BR2404 2,0m 240929.crs 2024-10-01
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Redovizning enligt SGF:s Laboratoriekommittés rekommendationer .

Bilaga 5 s15(19)
MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Loxia
group
Utvérdering av férkonsolideringstryck och linjdr modul
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-29
2024172 Breccia Konsult AB, Malmo Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhél: BR2404 Djup: 2,0 m Odometer nr: 9
Densitet: 1,44 t/m> Vattenkvot: 88,0 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Benédmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,67 %/h
Effektivt vertikaltryck, ', [kPa]
0 100 200 300
0
\\

10 \
£[%] \

. \

\\\
™
\\
30 I~
0 100 °Vv200 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation &r beaktad.
oy kPa M,, kPa o, kPa
19 183 35
Anm.

Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersnéds\BR2404 2,0m 240929.crs 2024-10-01

Véstberga Allé 1
12630 Hégersten 4 (4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriekommittés rekommencdationer,

| Loxia

group
Redovisning av 6dometerférsbk, CRS-f6rs6k
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-16
2024172 Breccia Konsult AB, Malmé Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhal: BR2404 Djup: 3,0 m Odometer nr: 5
Densitet: 1,61 t/m?3 Vattenkvot: 78,5 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,53 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
0 200 400 600
0 1,0E- 10
; = 1,0E-9
20 y | .
l 1 LA N‘ M j\/\/ 41,0€E-8
| ‘ [\/\/\/\f SAVSE
Cy
\ _
’lf \\ B
£[%] / e e I I o
_(TI
l 1,0E-7
40 ’ =
= 1,0E-6
60 = 1,0E- 5
0 200 400 600
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation ar beaktad. For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
o, kPa| M, kPa | o, kPa M C, mie M/s| ki, m/s B
34 240 64 18,9 6,0E-9 6,0E-10 4.4
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersn&s\BR2404 3,0m 240916.crs 2024-09-26
Véstberga Allé 1
12630 Hagersten 1(4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriekommittés rekommencdationer,

| Loxia

group
Utvérdering av modultal och kontroll av portryck
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-16
2024172 Breccia Konsult AB, Malmé Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhal: BR2404 Djup: 3,0 m Odometer nr: 5
Densitet: 1,61 t/m?3 Vattenkvot: 78,5 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,53 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
300 300 600 909,
28 112
26 104
24 96
LT
22 e 88
v g
20 // 80
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18 72
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
M’ o'\, kPa
18,9 64
Anm.

Loxia Geolab AB
Véstberga Allé 1
12630 H&gersten

F:\Katrineholm Gersn&s\BR2404 3,0m 240916.crs 2024-09-26



Redovisning enligt SGF = Laboratoriekommittés rekommencdationer,

| Loxia

group

Utvérdering av permeabilitet
Projekt: Katrineholm Gersnas

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-16
2024172 Breccia Konsult AB, Malmé Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhal: BR2404 Djup: 3,0 m Odometer nr: 5

Densitet: 1,61 t/m?3 Vattenkvot: 78,5 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,53 %/h

Permeabilitet, k, [m/s]
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126.

k,. , m/s By
6,0E-10 4.4
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersn&s\BR2404 3,0m 240916.crs 2024-09-26

Véstberga Allé 1
12630 Hagersten 3(4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriekommittés rekommencdationer,

| Loxia

group
Utvérdering av férkonsolideringstryck och linjar modul
Projekt: Katrineholm Gersnas
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2024-09-16
2024172 Breccia Konsult AB, Malmé Lép-nr/Gransk.: 690789
Sektion/borrhal: BR2404 Djup: 3,0 m Odometer nr: 5
Densitet: 1,61 t/m?3 Vattenkvot: 78,5 % Provningstemp.: 15 °C Provdiameter: 50 mm
Bendmning: Cl Provhéjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,53 %/h
Effektivt vertikaltryck, o', [kPa]
0 100 200 300
0
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10 {g
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20 \\
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\\
30 v
0 100 200 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
oy kPa M,, kPa o), kPa
34 240 64
Anm.
Loxia Geolab AB F:\Katrineholm Gersn&s\BR2404 3,0m 240916.crs 2024-09-26
Véstberga Allé 1
12630 Hagersten 4 (4)



PGBorrning ABI

Borrning for milji- och geoteknik

Bilaga 6 s1(2)

MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Uppdrag Gersnds koloniomrade
INSTALLATION AV GRUNDVATTENROR
Faltingenjor Installationsdatum Undersdékningspunkt
Johan Larsson 2024-09-04 BR2401GV
Forlangningsror Filter Filtertyp Lock
Langd (m): Langd (m): [ Rs [ Last
Diameter (mm) 50mm|Diameter (mm) 50mm | [/ Rf [ Déxel/Betéckning
Material: PEH |Material: PEH| L Pp [/ Nej
Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-ror
Djup mumy Material vid ater-/kringfylinad* - - — — —_okror
Markyta =
- v N \ markyta
E
i _ |4 M gv-yta
-
Borrhalsbotten v v = .
* Protokoll ifylles nedifran och upp - Spetsniva
Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm [Markyta niva = 43,5
OK rér niva = 44,6
Total rérlangd (m) m = 3,0
Ho6jd 6ver markyta (m) = 1,1
Spetsniva = 40,6
Filterlangd (m) f= 1,0
Avldsningar Funktionskontroll
I;_)jup under |Grundvatten-
Datum OKrér, d = |niva Signatur Ange lodat djup efter pafylining med vatten i rér.
2024-09-05 3,15 41,49 EA 1 min (m u OK ror):
2024-09-09 3,17 41,47 EA 30 min (m u OK rér):
24 tim (m u OK rér):
Datum:
Signatur:

Utskrivet: 2024-10-01 14:25

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2024/2024172 Katrineholm Garsnéas geo/geoteknik/Geo/Faltdata/Garsnas Katrineholm.xlsm/1gv



PGBorrning ABI

Borrning for milji- och geoteknik

Bilaga 6 s2(2)

MUR/Geo, Gersnas koloniomrade, 2024172

Uppdrag Gersnds koloniomrade
INSTALLATION AV GRUNDVATTENROR
Faltingenjor Installationsdatum Undersdékningspunkt
Johan Larsson 2024-09-05 BR2406GV
Forlangningsror Filter Filtertyp Lock
Langd (m): Langd (m): [ Ro [ Last
Diameter (mm) 50mm|Diameter (mm) 50mm| [ Rf [ Déxel/Betéckning
Material: PEH|Material: PEH| [ Pp [~ Nej
Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-ror
Djup mumy Material vid ater-/kringfylinad* - - — — —_okror
Markyta =
- ¥ N \ markyta
E
i _ |4 M gv-yta
-
Borrhalsbotten v v = .
* Protokoll ifylles nedifran och upp - Spetsniva
Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm [Markyta niva = 424
OK rér niva = 43,4
Total rérlangd (m) m = 50
Ho6jd 6ver markyta (m) = 1,0
Spetsniva = 374
Filterlangd (m) f= 1,0
Avldsningar Funktionskontroll
I;_)jup under |Grundvatten-
Datum OKrér, d = |niva Signatur Ange lodat djup efter pafylining med vatten i rér.
2024-09-05 2,05 41,34 EA 1 min (m u OK ror):
2024-09-09 1,90 41,49 EA 30 min (m u OK rér):
24 tim (m u OK rér):
Datum:
Signatur:

Utskrivet: 2024-10-01 14:25

https://breccia.sharepoint.com/Intranet/Gemensam/Projekt/2024/2024172 Katrineholm Garsnéas geo/geoteknik/Geo/Faltdata/Garsnas Katrineholm.xlsm/6gv
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C P T -sondering

2024172 Ger

Bilaga 7 (sida 4 av 42)

,'k@tpi?!eholm

Projekt Plats Katrineholm
Gersnas BR2401
2024172 Borrhal 0
patum  2024-09-04
Forborrningsdjup 0,70 m Forborrat material
Startdjup 0,70 m Geometri Normal
Stoppdjup 2,96 m Vitska i filter fett
Grundvattenyta 1,00 m Operator J Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fore 259 40 115.90 7.45
Areafaktor a 0,870 Cross talk (o 0,000 Efter 259 90 116.80 747
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0.50 0.90 0.02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omradde Faktor | Omréde Faktor qutr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass  klass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0,00 0,40 1,60 saHu
0,40 0,70 1,90 0,33 siCldc
0,70 1,00 2,00 0,44 Cldc
1,00 2,00 0,35 (si)Cl
2,00 2,80 1,94 0,33 siCl
2,80 2,90 saGr
Anmirkning

C:\Users\hanna\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranat - Gemensam\Projekt\2024\2024172 Katrineholm Géarsnas geo\geoteknik\Geo\Utvardering\BR2401.CPW




Bilaga 7 (sida 5 av 42
2024172 Gersnis, Kat#Aehd1

CPT -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Katrineholm

Gersnéas Borrhal BR2401

2024172 Datum 2024-09-04

. ] ]

D.] up (m) p WL Tfu ¢ cSvo 9 vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 040 |saHu 1,60 3,1 31

0,40 | 0,70 |siCldc 1,90 | 0,33 9,1 9,1

0,70 | 0,90 |Cldc 2,00| 0,44 56,5 13,8 | 13,8 | 589,0 | 42,58

0,90 | 1,10 |Cldc 2,00| 0,44 54,9 17,8 | 17,8 | 533,6 | 30,05

1,10 | 1,30 |(si)Cl 1,70 | 0,35 423 214 | 194 | 4264 | 21,99

1,30 | 1,50 [(si)Cl 1,70 0,35 43,6 24,7 | 20,7 | 434,9 | 20,99

1,50 | 1,70 |(si)Cl 1,60 | 0,35 31,8 28,0 | 22,0 | 2889 | 13,16

1,70 | 1,90 |(si)Cl 1,60 | 0,35 27,0 31,1 23,1 | 232,5 | 10,07

1,90 | 2,10 [(si)Cl 1,60 | 0,35 19,9 342 | 242 | 156,7 | 647

2,10 | 2,30 [siCl 1,941 0,33 17,9 37,7 | 257 | 1391 5,41

2,30 | 2,50 [siCl 1,94 10,33 19,5 415 | 275 | 1532 | 5,57

2,50 | 2,70 [siCl 1,94 10,33 42,1 453 | 29,3 | 393,7 | 13,43

2,70 | 2,85 [siCl 1,9410,33| 1440 48,6 | 30,9 [1805,4 | 58,43

C:\Users\hanna\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranat - Gemensam\Projekt\2024\2024172 Katrineholm Géarsnas geo\geoteknik\Geo\Utvardering\BR2401.CPW




Bilaga 7 (sida 6 av 42)
2024172 Gersi¥#4-k8thiheholm

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Gersnas Plats Katrineholm
Projektnummer 2024172 Borrhil BR2401
Borrforetag PGB
Borrningsledare J Larsson Datum 2024-09-04
Forborrningsdjup 0,70 m Forborrat material
Start djup 0,70 m Geometri Normal
Stopp djup 2,96 m Vitska i filter fett
Grundvattenniva 1,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Sond Nr 5371 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
! L 1 1 | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
010 ! ! I TR TR N N T TR [ R S B
] —— Uppmétt portryck, u, kPa
b — Totalt spetstryck, q, MPa
05 i — Registrerat spetstryck, q . MPa
T ~ Registrerad mantelfriktion, f , kPa
1,0 K\
15 —
2,0

3,5

9
c
©4,0
3

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

C:\Users\hanna\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranat - Gemensam\Projekt\2024\2024172 Katrineholm Géarsnas geo\geoteknik\Geo\Utvardering\BR2401.CPW
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Bilaga 7 (sida 10 av 42)

2024172 Gersiv24-k@thiheholm
C P T -sondering
Projekt Plats Katrineholm
Gersnas BR2402
2024172 Borrhal 0
patum  2024-09-05
Forborrningsdjup 0,70 m Forborrat material
Startdjup 0,70 m Geometri Normal
Stoppdjup 522 m Vitska i filter fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator J Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fore 260.20 115.20 747
Areafaktor a 0,870 Cross talk (o 0,000 Efter 260.30 115.40 747
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0.10 0.20 0.00
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omradde Faktor | Omréde Faktor qutr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass  klass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0,00 0,30 1,60 saHu
0,30 0,70 1,43 1,46 gyCl
0,70 1,00 1,51 1,12 suCl
1,00 2,00 0,33 siCl
2,00 3,00 0,33 siCl
3,00 4,20 0,33 siCl
4,20 5,10 1,99 0,33 Cl _si_
Anmirkning

C:\Users\hanna\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranat - Gemensam\Projekt\2024\2024172 Katrineholm Géarsnas geo\geoteknik\Geo\Utvardering\BR2402.CPW




Bilaga 7 (sida 11 av 42
2024172 Gersnis, KaBiAehd1

CPT -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Katrineholm
Gersnas Borrhal BR2402

2024172 Datum 2024-09-05

. ] ]

D.] up (m) p WL Tfu ¢ cSvo G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,30 [saHu 1,60 24 0,9

0,30 | 0,70 |gyCl 1,43 | 1,46 7,5 2,5

0,70 | 0,90 |suCl 1,511 1,12 11,5 11,8 38 | 654 | 17,21
0,90 | 1,10 |suCl 1,51 1,12 9,3 14,8 4,8 | 47,7 | 10,01
1,10 | 1,30 |siCl 1,45| 0,33 6,6 17,7 57 | 585 | 10,33
1,30 | 1,50 |siCl 1,45| 0,33 58 20,5 6,5 | 480 | 7,37
1,50 | 1,70 |siCl 1,45| 0,33 55 23,4 74 | 436 | 593
1,70 | 1,90 |siCl 1,30 0,33 6,0 26,1 81 | 47,2 | 586
1,90 | 2,10 |siCl 1,30 0,33 6,0 28,6 8,6 | 464 | 539
2,10 | 2,30 |siCl 1,30 0,33 5,9 31,2 92 | 449 | 4,9
2,30 | 2,50 |siCl 1,30/ 0,33 6,2 33,7 97 | 475 | 4,90
2,50 | 2,70 |siCl 1,30 0,33 6,6 36,3 | 103 | 50,6 | 4,93
2,70 | 2,90 |siCl 1,30 0,33 7.2 388 | 108 | 551 | 5,10
2,90 | 3,10 |siCl 1,30 0,33 8,1 414 | 114 | 639 | 562
3,10 | 3,30 |siCl 1,45] 0,33 8,2 44,1 121 | 636 | 527
3,30 | 3,50 |siCl 1,45] 0,33 8,2 46,9 | 129 | 62,9 | 4,88
3,50 | 3,70 |siCl 1,45| 0,33 9,1 49,7 | 13,7 | 69,6 | 5,07
3,70 | 3,90 |siCl 1,45| 0,33 9,4 526 | 146 | 71,7 | 4,91
3,90 | 4,10 |siCl 1,45] 0,33 10,3 554 | 154 | 79,6 | 5,16
410 | 4,30 |Cl_si_ 1,99 0,33 25,9 58,8 | 16,8 | 2464 | 14,66
4,30 | 4,50 |Cl_si_ 1,99 0,33 12,9 62,7 | 187 | 100,6 | 5,37
4,50 | 4,70 |Cl_si_ 1,99 0,33 15,1 66,6 | 206 | 118,7 | 576
4,70 | 4,90 |Cl_si_ 1,99 | 0,33 28,8 70,5 | 22,5 | 261,9 | 11,63
4,90 | 5,10 |Cl_si_ 1,99 0,33 445 74,4 | 24,4 | 440,9 | 18,05

C:\Users\hanna\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranat - Gemensam\Projekt\2024\2024172 Katrineholm Géarsnas geo\geoteknik\Geo\Utvardering\BR2402.CPW




Bilaga 7 (sida 12 av 42)
2024172 Gerg¥#4-k8thiheholm

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Gersnas Plats Katrineholm
Projektnummer 2024172 Borrhil BR2402
Borrforetag PGB
Borrningsledare J Larsson Datum 2024-09-05
Forborrningsdjup 0,70 m Forborrat material
Start djup 0,70 m Geometri Normal
Stopp djup 522 m Vitska i filter fett
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Sond Nr 5371 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L 1 [ L L 1 1 I
0 100 200 300 400 u,kPa
! L 1 1 | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
010 ! ! I TR TR N N T TR [ R S B
] —— Uppmétt portryck, u, kPa
b —— Totalt spetstryck, q, MPa
05 i — Registrerat spetstryck, q . MPa
T - ~ Registrerad mantelfriktion, f , kPa
1,0 ? //; wl
1,5- g
2,0 }
2,5+ \ \
3,0
1 <> L
3,5 ;
=l { ‘
S4,0-
3 1= - i\
1 ?‘7
5,0—=< =
5,5
6.0
6,5
7,0

C:\Users\hanna\Breccia Konsult AB\Breccia - Intranat - Gemensam\Projekt\2024\2024172 Katrineholm Géarsnas geo\geoteknik\Geo\Utvardering\BR2402.CPW




L0-01-¥20¢

MdD €0\ SULIBPIRAIN\03D\IU21035\098 SRUSIED WIOYULIRY 7/ [$T0T\FTOTPIRI0IJ\WBSUSWAD) - JRUBHU] - RIOOAIG\G Y J[NSUOY BIOOIIG\BUURY\SIIS\:D)

\

i

.

o
3%

<
o

N
T T T 1

w
-

N AL

=
]

AN
N
T T T 1 &

v
o

0 m_w o'l G0 00 9 1% 4
g Jojaweledsyoliiod (%) ™y 10n4suomL4

14 4
(4opetb) Buiun

0 0ov 00¢

0

(ed¥) nv °n ‘nyohiod

001

o
-
[}

05 oo 8 9 v z
(eqd) 'y uomiug (ed) 'bsoknsieds

70-60-%20¢C wnye ILES IU puos
€oycdd  Ieyuog 4021095 ?sMHS
Q\JOSDA\: H-NVH mu.mﬁ m PI00OY suapyun oq
. 1j 1Y 1 BISIEA
TL1tT0T Jupyeloig
seuson  pyploig

[ewIoN 11JOWO09L) w ()07 BAIUUSNBADPUILID)
[eLI9)eW JBII0GI0,] w 99‘¢ dnfp ddoyg
SUQIQJOI PIA BAIN w 080 dnlp 1eig

Aw SURISJY

[-9L%TT OSI Nd 131[ud pIgJIn SULIdPUOS-1.dD

w (g0 dnlps3ururioqiof

wjoyauuley| ‘seusidn .20z
(zv ne g| epis) L ebeng




L0-01-720C MdD S0bTdd\SULIOPIEAIN\ 09D IINA)035\095 SEUSIED) WIOYIUINEY ¢/ [$202\ 70T\ PIRI0I]\WESUWA) - JBUBIU] - IOOAIG\ gV J[NSUOY] BIOIAIG\BUUBY\SIOS)\:)

Q
N

L
©

<
©

L
To)

e
To)

L
<

<
<~

Djup (m)

©
)

Dises

x
T

PEIOPI[OSUON[BULIOU ‘duun| +
PRISPI[OSUONIDAQ ‘Duun| o
1dwo ysuoag X

x

T
e
™

x
T

OIS

D

Stsny

nges

0. 09 05 Oy 0¢ 0z O 0 002 00l 0 0S OF  OF 00l 08 09 ov 0z o Buueoyssery
(edN) Inpoly (%) % youressBunibe| Apejoy (o) 19¥uIASUORN IS (eq®) ™1 jouseliieyaniis pelsueipO

Y0-60-420C wne( [eWION LI)OWO0d0) w 080 dnlpyresg
covzdd  Teylog 031030 Sumsnnn w Q7 BIAUANBAPUNID)
wyoyauLney| s1ed 20-01-¥C0T SuldpIeAIN 10J WNE( [BLIo)eW JBII0GI0,] SUQIQJAI PIA BAIN
ZL15207 U Pploig HOSSIN H STRIOPIEAI() w 08’0 dnfps3uruiiogiog A suL10jY

spusion  1ploig LO0T AST T UOHRUWLIOJU] [DS 13I[US PLIdpIBAIN SULIIPUOS-T D)

wjoyauLey| ‘seussan L1420z
(zv Ae p| epis) L ebejg




L0-01-720C MdD S0bTdd\SULIOPIEAIN\ 09D IINA)035\095 SEUSIED) WIOYIUINEY ¢/ [$202\ 70T\ PIRI0I]\WESUWA) - JBUBIU] - IOOAIG\ gV J[NSUOY] BIOIAIG\BUUBY\SIOS)\:)

<
©

L
To)

e
To)

Djup (m)

©
)

Dises

[=]
T

T
QS
™

o
T T

o
T

OIS

D

Sisny

nges

002 051 004 05 0 ovl
(ed®) ™1 1ouiseyileyanhys pelsueipO

0zl 00l 08 09 o 0z o Buueoyssery
(ed) NoAnamieyg

v0-60-YC0C  wmeq
coycdd  1eyrog
wjoyauLney| sre[d
TL1vT0T tupplold
seusion)  Ppefoig

[eWION LI)OWO0d0) w 080 dnlpyresg

091090 Surmsnnn w0z ®IAudBAPUNID)

20-01-$207 SuLIapIgAIn 10J Wnie(g [BLIS)BW JBII0QIQ ] SUQIJAI PIA BAIN
UOSS[IN H QIBIOPIBAIN w g‘0 dnlps3uruiroqiog Aw SUQIJOY

L00T A9 G uonewIOU] [HS 131US prIopIgAIN SULIOPUOS-.dD

wjoyauuley| ‘seusidn .20z
(zv Ae g| epis) L ebeng




Bilaga 7 (sida 16 av 42)

2024172 Gersiv24-k@thiheholm
C P T -sondering
Projekt Plats Katrineholm
Gersnas BR24
2024172 Borrhal 03
Datum 2024-09-04
Forborrningsdjup 0,80 m Forborrat material
Startdjup 0,80 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,66 m Vitska i filter fett
Grundvattenyta 2,00 m Operator J Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fore 259 40 116.30 744
Areafaktor a 0,870 Cross talk (o 0,000 Efter 259 60 117.90 747
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0.20 1.60 0.03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omradde Faktor | Omréde Faktor qutr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass  klass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0,00 0,20 1,60 saHu
0,20 0,50 1,60 husiSa
0,50 0,80 1,85 0,43 Cl
0,80 1,50 1,80 0,34 siCl
1,50 3,20 1,66 0,46 Cl
3,20 4,00 2,23 0,22 sasiCl
4,00 5,00 1,77 0,35 Cl
Anmirkning
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Bilaga 7 (sida 17 av 42
2024172 Gersnis, KaBiAehd1

CPT -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Katrineholm

Gersnas Borrhal BR2403

2024172 Datum 2024-09-04

. ] ]

D.] up (m) p WL Tfu ¢ cSvo 9 vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran _ Till |Klassificering t/m? kPa o kPa | KkPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,20 |saHu 1,60 1,6 1,6

0,20 | 0,50 |husiSa 1,60 55 55

0,50 | 0,80 |CI 1,85 | 0,43 10,6 10,6

0,80 1,00 |siCl 1,80 | 0,34 15,9 15,1 15,1 | 1354 | 8,99

1,00 1,20 |siCl 1,80 | 0,34 13,0 18,6 186 | 99,8 | 5,37

1,20 1,40 |siCl 1,80 | 0,34 10,1 22,1 221 69,4 | 3,14

1,40 1,60 |siCl 1,80 | 0,34 7.9 257 | 257 | 494 | 1,93

1,60 1,80 [CI 1,66 | 0,46 9,1 290 | 29,0 | 485 | 167

1,80 | 2,00 |CI 1,66 | 0,46 9,0 323 | 323 | 46,8 | 145

2,00 | 220 |CI 1,66 | 0,46 8,8 356 | 346 | 449 | 130

2,20 | 240 |CI 1,66 | 0,46 8,1 388 | 358 | 398 | 1,11

240 | 260 |CI 1,66 | 0,46 8,2 42,1 37,1 40,0 | 1,08

260 | 280 |CI 1,66 | 0,46 8,5 453 | 38,3 | 42,0 | 1,10

2,80 | 3,00 |CI 1,66 | 0,46 8,9 48,6 | 39,6 | 44,1 1,11

3,00 | 3,20 |CI 1,66 | 0,46 12,2 51,8 | 408 | 645 | 1,58

3,20 | 3,40 [sasiCl 2,2310,22 22,3 557 | 42,7 | 196,1 4,60

340 | 3,55 [sasiCl 2,2310,22( 156,3 59,5 | 44,7 [2207,8 | 49,35
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Bilaga 7 (sida 18 av 42)
2024172 Gerg¥#4-k8thiheholm

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Gersnas Plats Katrineholm
Projektnummer 2024172 Borrhil BR2403
Borrforetag PGB
Borrningsledare J Larsson Datum 2024-09-04
Forborrningsdjup 0,80 m Forborrat material
Start djup 0,80 m Geometri Normal
Stopp djup 3,66 m Vitska i filter fett
Grundvattenniva 2,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Sond Nr 5371 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
! L 1 1 | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
010 ! ! I TR TR N N T TR [ R S B
] —— Uppmétt portryck, u, kPa
b —— Totalt spetstryck, q, MPa
05 i — Registrerat spetstryck, q . MPa
T ~ Registrerad mantelfriktion, f , kPa
1,5- 3
1 ——— e
2,0 > \
2,5+
3,0
:‘ —_—
12—
o
c i
24,0
3 |
4,5-
5,0
5,5
6.0
6,5
7,0
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Bilaga 7 (sida 22 av 42)

2024172 Gersiv24-k@thiheholm
C P T -sondering
Projekt Plats Katrineholm
Gersnas )
2024172 Borrhal BR2404
Datum 2024-09-05
Forborrningsdjup 0,70 m Forborrat material
Startdjup 0,70 m Geometri Normal
Stoppdjup 5,66 m Vitska i filter fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator J Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fore 260,50 115,10 7.47
Areafaktor a 0,870 Cross talk (o 0,000 Efter 260.50 115.40 750
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,00 0,30 0,03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor qutr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass  klass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0,00 0,20 1,60 saHu
0,20 0,40 1,60 husiSa
0,40 0,80 1,36 1,32 gyCl
0,80 1,10 1,40 1,30 gyCl
1,10 2,00 1,44 0,65 siCl
2,00 3,00 1,61 0,53 Cl
3,00 3,60 0,52 siCl
3,60 5,50 1,72 0,51 Cl(_si_)
Anmirkning
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Bilaga 7 (sida 23 av 42
2024172 Gersnis, KaBiAehd1

CPT -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Katrineholm

Gersnas Borrhal BR2404

2024172 Datum 2024-09-05

. ] ]

D_]llp (m) p WL Tfu (I) cSvo G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 020 [saHu 1,60 1,6 0,6

0,20 | 0,40 |husiSa 1,60 47 17

0,40 | 0,70 |gyCl 1,36 1,32 8,3 2,8

0,70 | 0,90 |gyCl 1,36 1,32 9,3 11,6 36 | 46,6 | 12,90

0,90 | 1,10 |gyCl 1,40 1,30 6,2 14,3 43 | 26,8 | 6,20

1,10 | 1,30 |siCl 1,44 0,65 53 17,1 51| 318 | 622

1,30 | 1,50 |siCl 1,44 0,65 4.4 19,9 59 | 243 | 4,09

1,50 | 1,70 |siCl 1,44 0,65 41 22,8 68 | 21,1 | 3,13

1,70 | 1,90 |siCl 1,44 0,65 4,8 25,6 76 | 252 | 333

1,90 | 2,10 |siCl 1,44 0,65 4,8 28,4 84 | 243 | 289

2,10 | 2,30 |CI 1,61 0,53 5,1 31,4 94 | 288 | 3,06

2,30 | 2,50 |Cl 1,61 0,53 54 346 | 106 | 304 | 288

2,50 | 2,70 |Cl 1,61 0,53 58 37,7 | 11,7 | 323 | 275

2,70 | 2,90 |CI 1,61 0,53 6,4 409 | 129 | 358 | 2,78

2,90 | 3,10 |siCl 1,30 0,52 7,1 43,7 | 137 | 403 | 293

3,10 | 3,30 |siCl 1,30 0,52 7,8 46,3 | 143 | 451 | 3,15

3,30 | 3,50 |siCl 1,30 0,52 8,6 488 | 14,8 | 504 | 3,40

3,50 | 3,70 [Cl(_si) 1,72 0,51 8,3 51,8 | 158 | 47,9 | 3,03

3,70 | 3,90 [CI(_si) 1,72 0,51 10,7 552 | 172 | 644 | 3,75

3,90 | 4,10 [CI(_si) 1,72 0,51 9,8 585 | 185 | 56,8 | 3,07

4,10 | 4,30 |ClI(_si_) 1,72 0,51 10,5 61,9 | 199 | 602 | 3,02

4,30 | 4,50 |ClI(_si_) 1,72 0,51 11,2 653 | 21,3 | 64,8 | 3,04

450 | 4,70 |CI(_si_) 1,721 0,51 11,6 68,7 | 22,7 | 664 | 293

4,70 | 4,90 |ClI(_si_) 1,72 0,51 12,1 720 | 24,0 | 692 | 288

4,90 | 5,10 |ClI(_si_) 1,72 0,51 14,3 754 | 254 | 838 | 3,30

510 | 530 [ClI(_si) 1,72 0,51 25,5 788 | 26,8 | 170,2 | 6,35

530 | 550 [ClI(_si) 1,72 0,51 8,7 822 | 282 | 44,0 | 1,56

550 | 555 |Sal 1,80 372 | 843 | 290 49,8 11,8 14,8 11,8
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Bilaga 7 (sida 24 av 42)
2024172 Gerg¥#4-k8thiheholm

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Gersnas Plats Katrineholm

Projektnummer 2024172 Borrhil BR2404

Borrforetag PGB

Borrningsledare J Larsson Datum 2024-09-05

Forborrningsdjup 0,70 m Forborrat material

Start djup 0,70 m Geometri Normal

Stopp djup 5,66 m Vitska i filter fett

Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens Sond Nr 5371 [x] Portryck registrerat vid sondering

8 10 12 14 16
1 I 1 1 I 1 1 I

18 20 q,MPa
| |

200 300 400
I I I

u,kPa

0,0

200 300 400
| |

Lutning (grader)
500 f,kPa 0 5 10 15
|

Uppmatt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q, MPa

0,5

1,0

Registrerat spetstryck, q_

Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

MPa

1,5

2,0

AJ

2,5

3,0 \\(

3,5

\YA

(w);in.fa
o

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0
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Bilaga 7 (sida 28 av 42)

2024172 Gersiv24-k@thiheholm
C P T -sondering
Projekt Plats Katrineholm
Gersnas BR24
2024172 Borrhal 05
Datum 2024-09-04
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 2,18 m Vitska i filter fett
Grundvattenyta 1,00 m Operator J Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fore 259 50 115.70 744
Areafaktor a 0,870 Cross talk (o 0,000 Efter 252 80 116.40 742
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff -6.70 0.70 -0.02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omradde Faktor | Omréde Faktor qutr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass  klass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0,00 0,30 1,60 saHu
0,30 0,50 1,89 0,35 siCl
0,50 1,00 0,35 sasiCldc
1,00 2,00 0,35 sasiCl
2,00 3,50 0,35 siCl
Anmirkning
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Bilaga 7 (sida 29 av 42
2024172 Gersnis, KaBiAehd1

CPT -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Katrineholm

Gersnis Borrhal BR2405

2024172 Datum 2024-09-04

. ] ]

D.] up (m) p WL Tfu ¢ cSvo 9 vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 |saHu 1,60 0,0 0,0

0,00 0,20 |saHu 1,60 1,7 1,7

0,20 | 0,40 |siCl 1,89 | 0,35 67,6 5,0 50 [1074,8 [215,26

0,40 | 0,60 |sasiCldc 1,70 | 0,35 57,5 8,5 8,5 | 767,9 | 90,18

0,60 | 0,80 |sasiCldc 1,70 | 0,35 39,2 11,9 | 11,9 | 437,2 | 36,89

0,80 | 1,00 |sasiCldc 1,60 | 0,35 30,4 15,1 15,1 | 299,8 | 19,87

1,00 | 1,20 [sasiCl 1,60 | 0,35 18,2 18,2 | 17,2 | 152,8 | 8,87

120 | 1,40 [sasiCl 1,30 | 0,35 11,6 21,1 18,1 858 | 475

1,40 | 1,60 [sasiCl 1,30 | 0,35 9,4 236 | 186 | 656 | 3,52

1,60 | 1,80 [sasiCl 1,30 | 0,35 7.8 26,2 | 192 | 51,2 | 267

1,80 | 2,00 [sasiCl 1,30 | 0,35 7,6 28,7 | 19,7 | 494 | 250

2,00 | 2,07 [siCl 1,30 | 0,35 71 30,4 | 20,1 | 456 | 227
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Bilaga 7 (sida 30 av 42)
2024172 Gerg¥#4-k8thiheholm

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Gersnas Plats Katrineholm

Projektnummer 2024172 Borrhil BR2405

Borrforetag PGB

Borrningsledare J Larsson Datum 2024-09-04

Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material

Start djup 0,00 m Geometri Normal

Stopp djup 2,18 m Vitska i filter fett

Grundvattenniva 1,00 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens Sond Nr 5371 [x] Portryck registrerat vid sondering

8 10 12 14 16
1 I 1 1 I 1 1 I

18 20 q,MPa
| |

200 300 400
I I I

u,kPa

200 300 400
| |

Lutning (grader)
500 f,kPa 0 5 10 15
|

Uppmatt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q, MPa

Registrerat spetstryck, q_

Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

MPa

2,0

2,5

3,0

3,5

(w);in.fa
o

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0
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Bilaga 7 (sida 34 av 42)

2024172 Gersiv24-k@thiheholm
C P T -sondering
Projekt Plats Katrineholm
Gersnas BR2405A
2024172 Borrhal 05
Datum 2024-09-04
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,48 m Vitska i filter fett
Grundvattenyta 1,00 m Operator J Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fore 259 40 116.00 743
Areafaktor a 0,870 Cross talk (o 0,000 Efter 259 60 116.50 749
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0.20 0.50 0.05
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor qutr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass  klass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0,00 0,30 1,60 saHu
0,30 0,50 1,89 0,35 siCl
0,50 1,00 1,89 0,35 sasiCldc
1,00 2,00 0,35 sasiCl
2,00 3,50 0,35 siCl
Anmirkning
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Bilaga 7 (sida 35 av 42
2024172 Gersnis, KaBiAehd1

CPT -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Katrineholm

Gersnés Borrhil BR2405A

2024172 Datum 2024-09-04

. ] ]

D.] up (m) p WL Tfu ¢ cSvo G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,30 [saHu 1,60 2.4 2,4

0,30 | 0,50 |siCl 1,89 0,35 6,6 6,6

0,50 | 1,00 |sasiCldc 1,89 0,35 13,1 13,1

1,00 | 1,20 |sasiCl 1,60 | 0,35 20,4 19,3 | 18,3 | 1742 | 9,54

1,20 | 1,40 |sasiCl 1,30 | 0,35 13,3 22,1 19,1 | 100,5 | 5,26

1,40 | 1,60 |sasiCl 1,30 0,35 1,7 24,7 | 197 | 855 | 4,35

1,60 | 1,80 |sasiCl 1,30 0,35 8,8 272 | 202 | 589 | 292

1,80 | 2,00 |sasiCl 1,45 0,35 9,0 299 | 209 | 603 | 289

2,00 | 2,20 |siCl 1,45 0,35 8,6 32,7 | 21,7 | 56,5 | 260

2,20 | 2,40 |siCl 1,45| 0,35 9,1 356 | 226 | 60,3 | 2,67

2,40 | 2,60 |siCl 1,45| 0,35 9,3 384 | 234 | 612 | 261

2,60 | 2,80 |siCl 1,30 | 0,35 10,4 411 | 241 | 701 | 291

2,80 | 3,00 |siCl 1,30 | 0,35 14,2 437 | 24,7 | 1021 | 4,14

3,00 | 3,20 |siCl 1,60 0,35 18,6 46,5 | 255 | 142,1 | 557

320 | 3,37 [siCl 1,60 | 0,35 37,8 494 | 266 | 3422 | 12,87
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Bilaga 7 (sida 36 av 42)
2024172 Gerg¥#4-k8thiheholm

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Gersnas Plats Katrineholm
Projektnummer 2024172 Borrhil BR2405A
Borrforetag PGB
Borrningsledare J Larsson Datum 2024-09-04
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material
Start djup 1,00 m Geometri Normal
Stopp djup 3,48 m Vitska i filter fett
Grundvattenniva 1,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens Sond Nr 5371 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
! L 1 1 | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
010 ! ! I TR TR N N T TR [ R S B
] —— Uppmétt portryck, u, kPa
b —— Totalt spetstryck, q, MPa
05 i — Registrerat spetstryck, q . MPa
T ~ Registrerad mantelfriktion, f , kPa
1,0+

1,5

2,0

2,5

3,0

o

/]

3,5

(w);in.fa
o

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0
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Bilaga 7 (sida 40 av 42)

2024172 Gersiv24-k@thiheholm
C P T -sondering
Projekt Plats Katrineholm
Gersnas BR24
2024172 Borrhal 06
Datum 2024-09-05
Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material
Startdjup 1,10 m Geometri Normal
Stoppdjup 554 m Vitska i filter fett
Grundvattenyta 0,60 m Operator J Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fore 260.10 115.90 7.42
Areafaktor a 0,870 Cross talk (o 0,000 Efter 261.30 116.20 743
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 120 0.30 0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omréade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor qutr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass  klass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,60 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0,00 0,40 1,60 saHu
0,40 0,60 1,66 0,76 gysiCldc pr
0,60 1,10 1,36 1,66 gyCl
1,10 2,00 1,69 0,75 suCl
2,00 4,00 0,50 siCl
4,00 4,70 -2,17 0,32 siCl
Anmirkning
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Bilaga 7 (sida 41 av 42
2024172 Gersnis, KaBiAehd1

CPT -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Katrineholm

Gersnas Borrhal BR2406

2024172 Datum 2024-09-05

. ] ]

D.] up (m) p WL Tfu ¢ cSvo G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,40 |saHu 1,60 3,1 3,1

0,40 | 0,60 |gysiCldc pr 1,66 0,76 7,9 7,9

0,60 | 1,10 |gyCl 1,36 | 1,66 12,9 | 104

1,10 | 1,30 |suCl 1,69 0,75 13,7 179 | 119 | 774 | 652

1,30 | 1,50 |suCl 1,69 0,75 9,5 21,2 | 132 | 47,7 | 3,62

1,50 | 1,70 |suCl 1,69 0,75 6,9 245 | 145 | 31,0 | 2,14

1,70 | 1,90 |suCl 1,69 0,75 53 278 | 158 | 21,8 | 1,38

1,90 | 2,10 |siCl 1,60 | 0,50 52 31,0 | 17,0 | 263 | 1,54

2,10 | 2,30 |siCl 1,60 | 0,50 5,0 342 | 182 | 24,8 | 1,36

2,30 | 2,50 |siCl 1,60 | 0,50 47 373 | 193 | 228 | 1,18

2,50 | 2,70 |siCl 1,60 | 0,50 4,8 40,5 | 205 | 23,0 | 1,12

2,70 | 2,90 |siCl 1,60 | 0,50 6,4 436 | 216 | 325 | 1,50

2,90 | 3,10 |siCl 1,30 | 0,50 7,3 46,4 | 224 | 376 | 1,67

3,10 | 3,30 |siCl 1,60 | 0,50 52 49,3 | 233 | 245 | 1,05

3,30 | 3,50 |siCl 1,60 | 0,50 6,7 52,4 | 244 | 333 | 1,36

3,50 | 3,70 |siCl 1,60 | 0,50 7,3 556 | 256 | 36,7 | 1,43

3,70 | 3,90 |siCl 1,45 0,50 10,8 586 | 266 | 588 | 2,21

3,90 | 4,10 |siCl 1,45| 0,32 11,0 614 | 274 | 761 | 278

4,10 | 4,30 |siCl 1,45] 0,32 12,2 64,2 | 282 | 858 | 3,04

4,30 | 4,50 |siCl 1,60 0,32 15,9 67,2 | 292 | 1184 | 4,05

4,50 | 4,70 |siCl 1,60 0,32 28,2 70,4 | 304 | 240,1 | 7,90

4,70 | 4,90 |Sal 1,80 372 | 737 | 317 50,7 12,7 16,0 12,8
490 | 510 |SalL 1,80 365 | 77,2 | 332 453| 10,8 13,5 10,8
510 | 530 [SavlL 1,70 347 | 80,7 | 347 32,6 7.3 8,9 7,1
530 | 5,43 |SaMed 1,90 386 | 836 | 359 731 27,7 37,1 29,7
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Bilaga 7 (sida 42 av 42)

2024172 Gerg¥4-k@tFiheholm

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Gersnas Plats Katrineholm

Projektnummer 2024172 Borrhil BR2406

Borrforetag PGB

Borrningsledare J Larsson Datum 2024-09-05

Forborrningsdjup 1,10 m Forborrat material

Start djup 1,10 m Geometri Normal

Stopp djup 554 m Vitska i filter fett

Grundvattenniva 0,60 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens Sond Nr 5371 [x] Portryck registrerat vid sondering

8 10 12 14 16
1 I 1 1 I 1 1 I

18 20 q,MPa
| |

0 100 200 300 400 u,kPa
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